Wyniki badan wody pobranej w dniu 11.10.2022

Miejsce poboru: Ciernie 53

Parametry Dopuszczalne wartosci
Lp. | fizykochemicznei Wynik Jednostka P wskaznikéw Jednostka
organoleptyczne
akceptowalna przez konsumenta i
1 Barwa <5 mg/ I bez nieprawidtowych zmian )
2 Odczyn (pH) 7,2 - 6,5-9,5 -
akceptowalna przez konsumenta i
3 Metnosé 0,66 NTU bez nieprawidtowych zmian; NTU
zalecany zakres wartosci do 1,0
4 Przewodnosé 362 uS/cm 2500 puS/cm
5 Glin <10 pg/l 200 pg/l
Zapach akceptowalny przez konsumenta i
6 / I;g;g(?h?,lrlo'lggvlzla <1 ) bez nieprawidtowych zmian )
Smak akceptowalny przez konsumenta i
7 /Llscrit;?(l?/rs)l'?:?\lwa <1 ) bez nieprawidtowych zmian )
Parametry ; Dopuszczalne wartosci
LP- | mikrobiologiczne Wynik | Jednostka wskaznikow Jednostka
Ogdlna liczba
1 mikroorganizméw 0 jtk/1 mi bez nieprawidtowych zmian -
w temp. 22°C
2 L'C;rz%;’i'c‘f"er“ 0 itk/200 ml 0 itk/200 ml
Liczba . .
3 Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0 jtk/100 ml
4 | Liczba Clostridium 0 itk/100 ml 0 itk/100 ml

perfringens




Wyniki badan wody pobranej w dniu 11.10.2022

Miejsce poboru: Automatyczna Stacja Wodociagowa w Dobromierzu —

WODA SUROWA
Parametry
Lp. | fizykochemicznei Wynik Jednostka Kategoria jakosci wody
organoleptyczne
1 Barwa 12 mg/l Al
2 Odczyn (pH) 7,3 - Al
3 Temperatura 13,4 °C Al
4 Przewodnos¢ 343 uS/cm Al
Zapach
5 /Liczba progowa <1 - Al
zapachu/ TON
6 Azotany 15 mg/| Al
7 Chlorki 17 mg/I Al
8 ChzT <15 mg/l Oz Al
9 BZTs 1 mg/l O2 Al
10 Zawiesina ogolna <4 mg/| Al
11 Jon amonowy 0,15 mg/l Al
12 | Tlen rozpuszczony 8,63 mg/l Oz Al
13 Siarczany 31 mg/l Al
Lp. Parametry Wynik Jednostka Kategoria jakosci wody

mikrobiologiczne




Liczba enterokokow 0 jtk/100 ml Al
Liczba bakterii _

grupy coli 22 jtk/200 ml AL

b 0 jtk/100 m Al

Escherichia coli




